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Plano de distribucién eléctrica de
fuerza para el 4rea de sétano

UBICACION
Sector el Prado, Carrizal Edo.
Miranda - Venezuela
La simbologia se encuentra indicada de acuerdo a|

125 siguientes normas, salvo a lo que se indique en|
la leyenda

Norma COVENIN 391-74 Simbolos gréficos.
aplicados a sistemas de potencia.

Norma COVENIN 398-84 Simbolos grificos para
instalaciones eléctricas en inmuebles.

El diametro de las tuberias esta indicado en los

planos eléctricos

Los radios de curvatura y dobleces se encuentran

especificados enla Tabla 2 del Codigo Electrico
Nacional. FONDONORMA 200-2009

La altura de los tubos, cajetines y cajas de paso sel

encuentran al ras del techo

Galpén Carrizal

IE-04

5aas 125 Qimensioncs en 6ste planc estan
en metros a no ser que se indique una unidad
diferente.
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